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Brannalarmutstyr, alm. symbol

| Sentralapparat
1 Brannmelder, vanlig symbol
(fellessymbol for meldere og detektorer)
10 Manuell brannmelder med trykknapp
5 Varmedetektor (i stede for °C kan en bruke tall
1°C .
- for utlesetemperaturen i °C)
1°Cl1 Varmedetektor, klasse 1
1°C|2 Varmedetektor, klasse 2
1°C|3 Varmedetektor, klasse 3
!\}4 Flammedetektor

Roykdetektor

loniserende roykdetektor

Optisk reykdetektor

Ringeklokke vanlig symbol

i Vekselstrom

Ringeklokke for enkelt slag

5 Likestrom

Summer ("buzzer")

Sirene
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230 V/
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Betjeningsenhet

Separat betjeningsenhet

><_ Ledningsforbindelse mellom
sentralapparat og betjeningsenhet
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Kabel

Sentralapparat
Separat betjeningsenhet til sentralapparatet
Koblingsboks

Roykdetektorer
Varmedetektor

Signallampe som kobles inn istedenfor sirene eller klokke under preving

av anlegget

Detektorbrett
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